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⑨型式、外部出力：

●信号線を端子カバーではさまない様に注意してください。
●信号線は他の電気機器の電源線と十分な距離をとってくださ
　い。ノイズの影響を受ける恐れがあります。
●電源はAC100Vコンセントへプラグを差し込んでください。

　注意

●電源プラグを切断して電源線を直結することは絶対におやめ
　ください。

　注意

●差込接続器までの電源線工事には、電気工事士の資格が必要
　です。

　注意

B.スイッチボックスへの取付け

　

　

　スイッチボックスを使用して隠ぺい配線する場合は、
   別売りの取付板(YA-302)を使用してください。 
　信号線の取付けは、「(2)アロッ子への信号線の接続」
　を参照してください。

低圧屋内配線と同等
以上の絶縁電線

差込接続器

　　　　電源プラグ
(予備コンセント付は使用不可)
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1. 使用になる前に
アロッ子を正しく使用していただくためや、あなたや他の人々への危
害や財産への損害を未然に防止するために、この取扱説明書には、
いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから
本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用
者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる
場合が想定されることを表しています。

この表示は禁止事項を表しています。

必ず行う

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用
者が死亡または重傷を負う可能性が想定される
場合を表しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用
者が傷害を負う可能性が想定される場合及び物
的損害のみの発生が想定される場合を表してい
ます。

その他製造元の責任によらない汚損、故障または損傷。

または発売元製造元にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

発売元（本社）
 〒108-0075 東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
製造元（天竜工場）
 〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4111
(お問合せ先） ガス機器事業部
 〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地 TEL053-925-4511

 (保証者)
  発売元
   及び
  製造元

ガ ス 機 器 事 業 部

5782 2702
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●LPガス警報器「アロッ子」をお取付けいただ
　きまして誠にありがとうございます。ガスもれ
　事故防止のために、ガスの取扱いには一層の
　ご注意をお願いします。
●この取扱説明書では、LPガス警報器「アロッ
　子」の取扱方法を説明しています。
●お使いになる前に、この取扱説明書を必ず読
　んで、内容を理解した上で取扱ってください。
●アロッ子はLPガスを検知して警報を発するLP
　ガスの爆発事故防止用の警報器です。
●不完全燃焼及び酸素欠乏による中毒防止用
　ではありません。
●本取扱説明書は、取付け後もお手元に保管し、
　いつでも使用できるようにしておいてください。
●本書を紛失された場合は、ガス販売事業者ま
　たは、最寄りの矢崎エナジーシステム株式会
　社までお問い合わせください。

発売元（本社）
 〒108-0075 東京都港区港南一丁目８番15号Wビル7F
製造元（天竜工場）
 〒431-3393 静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地

 発売元
   及び
 製造元

有電圧出力信号 (＋)(-) が逆に接続されている場合、もしく
は接続機器の負荷抵抗値が適正でない場合は電源投入時ラン
プが早く点滅し、1分毎に「ピッピッピッ」と警報ブザーが
鳴ります。接続状態、接続機器仕様を確認してください。
FG線は大地接地しないでください。
(電力会社の保安点検に合格しないことがあります )

FG線は雷のノイズから機器を守るためのものです。
コントローラー内の接続については、各コントローラーの
取扱説明書及び取付説明書をご覧ください。

URL：https://www.yazaki-group.com

766831-5-986

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。


