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この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を
負う可能性が想定される場合を表しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性
が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表し
ています。

一般的な禁止

触れるな

分解禁止

必ず行う

１．警報器をご使用になる皆様へ

　注意

　危険

　警告

－1－

警報器を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を

未然に防止するためにこの取扱説明書には、いろいろな絵表示をしています。その表

示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を
負う危険が切迫して生じる場合が想定されることを表しています。

火気厳禁



－2－

３．各部の名称と働き

２．対象ガス

　注意
●都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)用の警報器です。
●都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)供給区域外ではお使いにならないで
ください。

①電源ランプ（緑）
●　電源を入れてから約１分間、緑ラ
ンプが点滅します。

　　（警報器の安定時間）
●　通常は緑ランプが点灯しています。
●　警報器に異常が発生した場合、速
い周期の点滅になります。

※　異常時は表紙【日常点検のお願い】
を参照ください。

②都市ガス警報ランプ（赤）
●　都市ガスを検知すると赤ランプが
点滅します。

●　都市ガスが規定濃度以上になると、
赤ランプが点灯します。

※　点灯時は９ページを参照ください。
③不完全燃焼警報ランプ
　（CO警報ランプ）　（黄）
●　不完全燃焼ガスを検知すると、黄
ランプが点滅します。

●　不完全燃焼ガスが規定濃度以上に
なると黄ランプが点灯します。

※　点灯時は１１ページを参照ください。
④警報スピーカー（音声合成音）
●　購入時は音声設定となっています。
　（ブザー設定を要望される場合は
ガス事業者の販売員に申しでてく
ださい。）

〈注意〉　ブザー設定した場合でも、停電
等で電源がOFFすると音声警
報に戻ります。

●　都市ガスのガスもれ警報時には
（ピッピッピッピッ　ガスがもれ
ていませんか）が鳴ります。

※　音声確認ボタンにより、ブザー設定
した場合（ピッピッピッピッ）のみの警
報が鳴ります。

※　鳴動時は９ページを参照ください。
●　不完全燃焼警報時には（ピッポッ
ピッポッ空気がよごれて危険です
窓を開けて換気してください）が
鳴ります。

※　音声確認ボタンにより、ブザー設定
した場合（ピッポッピッポッ）のみの警
報が鳴ります。

※　鳴動時は１１ページを参照ください。
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①

②

③

⑤

⑥

⑧

④

⑦

⑩

⑪

⑫

⑨

⑤ガス検知部（都市ガス）
⑥ガス検知部（不完全燃焼ガス）
⑦電源プラグ
　●　予備コンセントは最大1490Wま

での電気器具を使用できます。
⑧電源コード
　●　長さ2.5m（約2.2mはケース背面

に巻取可能）

⑨外部信号線収納カバー
　●　戸外ブザー等に接続する時に使用

する都市ガス・CO警報外部出力
コネクター（白・灰）を収納

◯10音声確認ボタン穴
◯11有効期限シール
◯12検査合格証
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赤ランプの点滅

黄ランプの点滅

赤ランプ点灯とガスもれ警報音

れて危険です　窓を開けて換気し
「ピッポッピッポッ　空気がよご

がもれていませんか」
「ピッポッピッポッ　空気

開けて換気してください」

「ピッピッピッピッ　ガス

がよごれて危険です　窓を

赤ランプ点滅

●都市ガスがもれて同時に
ガス機器の不完全燃焼が
発生した場合

黄ランプ点灯

赤ランプ点灯

黄ランプ点灯

赤ランプ点灯

●都市ガスがもれた場合

警報器周囲の都市ガス濃
度が規定濃度以上になる
と、右のように2段階に分
けて作動します。

「ピッピッピッピッ　ガスがもれ

黄ランプ点灯と不完全燃焼
警報音

４．主な特長

お客様用

黄ランプ点滅

低濃度（注意報） 高濃度（警報）

ていませんか」（音声合成音）

てください」　（音声合成音）

（音声合成音）

赤ランプおよび黄ランプ点灯と交互に警報音

■都市ガス・不完全燃焼警報機能

低濃度（注意報） 高濃度（警報）

●ガス機器の不完全燃焼が
発生した場合

警報器周囲の一酸化炭素
濃度が規定濃度以上にな
ると、右のように2段階に
分けて作動します。
一酸化炭素濃度が低濃度
の場合でも約5分間継続し
て検知した時は黄ランプ
点滅のままで高濃度の警
報音が鳴ります。
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●住宅情報盤などを接続して、離れた場所に警報することもできます。ただし、専
用品（別売品）をご使用ください。

●戸外ブザーや集中監視盤などを接続して、離れた場所に警報することもできます。
ただし、戸外ブザーは専用品（別売品）をご使用ください。

●マイコンメーターに接続しますと、警報を発した時、自動的にマイコンメーター
が作動してガスを止めます。ただし別売りの部品（警報器アダプター）が必要に
なります。

●無線連動システムでは警報を発すると送信機が電波を発信し、受信機が受信して
自動的にマイコンメーターが作動してガスを止めます。

■都市ガス・不完全燃焼警報連動機器との接続

５．ご使用上の注意

　警告

　注意

分解禁止

移動禁止

ぬれた手で
さわらない

禁止

●警報器は取付位置を移動させないでく
ださい。また、警報器の前に物を置い
たり、取付けたりしないでください。
警報器の位置を変える必要が生じた場
合は、最寄りのガス事業者に依頼して
ください。（警報の遅れの原因となります。）

●ぬれた手でプラグおよび予備コンセン
ト部分にさわらないでください。

　（感電する恐れがあります。）

●警報器は絶対に分解改造しないでくだ
さい。また、警報器を落下させたり衝
撃を与えるような取扱いはしないでく
ださい。

　（故障の原因となります。）

●警報器の電源プラグは常に通電してい
る専用コンセントに接続し、電源プラ
グを抜かないでください。（ガスもれ、
不完全燃焼していても警報を発しませ
ん。）
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　注意

　注意

確かめる

電源ランプ

●警報器の近くでラジオ等を使用されると、ノイズ（雑音）が増える場合がありま
す。この様な場合は、警報器から少し距離を離してご使用ください。

有効期限シール

●浴室、屋外では使用できません。

●この警報器は、お取付けいただいた場所近くでのガスもれや一酸化炭素には警報
を発してお知らせしますが、他の部屋などで発生したガスもれや一酸化炭素では
警報を発しないことがあります。

※停電時は作動しません。また、はじめてお使いの場合や、停電後は電源を通じてか
ら約１分間は作動しません。なお約１分後に赤ランプが点滅する場合がありますが、
しばらくすると緑ランプ点灯に変わります。
※殺虫剤、化粧品などのスプレーを警報器の近くで使用すると、警報音が鳴る場合が
ありますが、しばらくすると鳴りやみます。

※警報器は多少暖かくなりますが、異常ではありません。（通電によりセンサー部を加
熱して使用するため。）

※業務用等で使用される大鍋で湯を沸かす際、点火初期時に一酸化炭素が発生し、不
完全燃焼（CO）警報を発する場合がありますので、換気扇を回して使用してください。
※調理や、空調の熱により警報音が鳴る場合があります。

●日常、電源ランプ（緑）が点灯してい
ることをお確かめください。
●異常時は緑ランプが速い周期の点滅と
なります。最寄りのガス事業者にご連
絡ください。

●警報器の有効期限を過ぎていないか、
確認してください。警報器本体に有効
期限シールが貼ってあります。有効期
限は、お取付け後５年間です。期限を過
ぎたものは規定の警報ガス濃度で警報
を発しないなど誤作動の恐れがありま
す。
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お願い

■殺虫剤などで警報器が作動した場合の注意

ガスもれ以外でも次のような場合、警報音が鳴ることがありますが、鳴り
やみますので警報器の電源プラグは抜かないでください。

　注意

禁止

必ず守る

確かめる

６．予備コンセントの使用方法

●警報器以外の電気製品を同時にご使用になる場
合は、警報器のプラグは抜かずに、警報器のプ
ラグに付属している予備コンセント　（アドオン
プラグ）　をご利用ください。

　ただし、接続できる電気製品は１４９０W以下です。
１４９０Wを超えると火災発生の恐れがあります。

●警報器のプラグに付属している予備コンセント
　（アドオンプラグ）　を使用するときは、接続す
る電気製品の電源スイッチを必ず「切　（OFF）」
にしてください。

アドオンプラグ

●警報器のプラグ、他の電気製品のプラグは確実に接続し
てください。プラグがコンセントに確実に接続されてい
ないと、プラグ部分が加熱し、焼損する場合があります。
●接続した他の電気製品のプラグを抜く時に手前にこじっ
て引き抜いたりしないでください。プラグ部が破損する
場合があります。

●スプレー式殺虫剤、ヘアスプレ
ーなどが直接警報器にかかった
場合。

●濃厚なたばこの煙を警報器にふ
きかけた場合。

●溶剤、シンナー、ベンジンなど
を大量に使用した場合、また、
アルコール類やくん煙式の殺虫
剤が高濃度になった場合。

●警報器の電源電圧が通常の電圧
範囲外の場合。

　通常の電圧範囲はAC１００V±１０V
です。
●石油ストーブを点消火した場合
や、長時間換気せずに使用した
場合。
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７．使用方法

緑ランプが点滅します。

①警報器の電源プラグをコンセントに差し
込んでください。

②約１分間お待ちください。

警報器の動作

警報器の動作

緑ランプ点灯

緑ランプ点滅

約１分間は緑ランプが点滅しています。
この間にガスがかかっても本体は作動
しません。

赤ランプが点滅する場合があります
が、しばらくすると消灯します。

約１分間後に緑ランプが点灯し、監視状
態に入ります。
緑ランプの点滅が止まらない場合は、
警報器の故障が考えられますので最寄
りのガス事業者にご連絡ください。

●次の処置をしてください。

ドアや窓を開けて換気してください。

室内の空気がよごれた場合にも、赤と黄
ランプが点滅する場合があります。

※外部機器と連動している場合
　外部機器は作動しません。
　（警報音を発していない場合）

開ける

■都市ガス警報ランプ　（赤ランプ）　または、不完全燃焼警報ランプ　（CO警報ランプ）
（黄ランプ）　が点滅している場合の処置

８．赤ランプまたは黄ランプが点滅して
いる場合の処置
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　危険

禁止 禁止火気禁止

連絡する

開ける

調べる

閉める

「ピッピッピッピッ　ガスがもれていませんか」

■部屋にいた場合で、警報音が鳴り始めたとき

●次の処置をしてください。

スイッチ等
換気扇の

１．ドアや窓を開けて換気してください。 ２．ガス栓、器具栓を閉めてください。

３．警報音が鳴りやまなければ最寄りの ４．
ガス事業者へご連絡ください。

●たびたび警報が鳴る場合は、ガス機器
　の点検を受けてください。

ガスが規定のガス濃度以下になれば警報音は自
動的に止まりますので、止まってからガスもれ
の原因を点検してください。
ガスもれの原因として、煮こぼれ、ゴム管のは
ずれ、ゴム管の亀裂、ガス器具の立ち消えなど
が考えられます。

コンセント
抜かない

と都市ガス警報を発している場合の処置
（都市ガス警報ランプ〔赤ランプ〕点灯）

９．

火花などによる爆発の恐れがあります。
警報音が鳴っている間は、次のことは絶対しないでください。

マッチやライターなど火気
は使用しないでください。

換気扇、電灯、蛍光灯その
他の電気製品のスイッチを
入れたり、切ったりしない
でください。

警報器のプラグをコンセン
トから抜かないでください。
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　危険

■部屋にいなかった場合で、室内で警報音が鳴っているのに気づいた場合

●次の処置をしてください。

すぐの入室禁止

外から開ける 閉める 閉める
ガスメーター

閉める

３．警報音が鳴りやんでから
部屋に入り、ガス栓、器
具栓を閉めるなどの処置
をしてください。

２．ガスメーター近くのメー
ターガス栓を閉めてくだ
さい。

■もれたガスが規定のガス濃度以下になった場合

●ガスが規定のガス濃度以下になると、警報音が鳴りやみ、赤ランプが消灯し、緑ラ
ンプのみの点灯となります。

１．部屋に入らずに、室外か
らドアや窓を開けられる
場合は、開け放して換気
してください。

●もれたガスの濃度が濃くなっている場
合が考えられますので、すぐには部屋
に入らず、外からドアを開ける、メー
ターガス栓を閉めるなどし、警報音が
鳴りやんでから部屋に入り、ガス栓、
器具栓を閉めるなどの処置をしてくだ
さい。
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　危険

「ピッポッピッポッ　空気が汚れて危険です
窓を開けて換気してください」と不完全燃焼
警報を発している場合の処置（黄ランプ点灯）

■部屋にいた場合で、警報音が鳴り始めたとき

２．ガス機器の使用を止めて
ください。

●たびたび警報が鳴る場合
は、ガス機器の点検を受
けてください。

●ガス機器以外の燃焼機器
が原因で鳴る場合もあり
ますのでこれらの機器も
点検を受けてください。

連絡する
止める開ける

●次の処置をしてください。

３．警報音が鳴りやまなけれ
ば最寄りのガス事業者へ
ご連絡ください。

　　．１０

１．ドアや窓を開けて換気し
てください。

●警報音が鳴り始めたらすぐに換気をし、使用中のガス機器を止めてください。

●換気をせずにガス機器を使用しつづけると、一酸化炭素濃度が上昇し短時間で生
命に危険な状態になる恐れがあります。
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　危険

●次の処置をしてください。

外から開ける 閉める 閉める
ガスメーター

閉める

３．警報音が鳴りやんでから
部屋に入り、ガス栓、器
具栓を閉めるなどの処置
をしてください。

２．ガスメーター近くのメー
ターガス栓を閉めてくだ
さい。

■部屋にいなかった場合で、室内で警報音が鳴っているのに気づいた場合

■不完全燃焼ガスが規定のガス濃度以下になった場合

●ガスが規定のガス濃度以下になると、警報音が鳴りやみ、黄ランプが消灯し、緑ラ
ンプのみの点灯となります。

１．部屋に入らず、室外から
ドアや窓を開けられる場
合は、開け放して換気し
てください。

●一酸化炭素濃度が濃くなっている場合が考えられますので、すぐには部屋に入ら
ず、外からドアや窓を開ける、メーターガス栓を閉めるなどし、警報音が鳴りや
んでから部屋に入り、ガス栓、器具栓を閉めるなどの処置をしてください。
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●次の処置をしてください。

３．警報音が鳴りやまなければ最寄りの ４．
ガス事業者へご連絡ください。

換気扇の
スイッチ等

■部屋にいた場合で、警報音が鳴り始めたとき

　危険

音声警報を交互に発している場合の処置

●たびたび警報が鳴る場合は、ガス機器の点検を受けてください。

まってから警報が鳴る原因を点検してください。
下になれば警報音は自動的に止まりますので、止
もれたガスや不完全燃焼ガスが規定のガス濃度以

管のはずれ、ゴム管

立ち消えなどが考え
の亀裂、ガス器具の

られます。

て、煮こぼれ、ゴム
ガスもれの原因とし

２．ガス機器の使用を止めてください。
ガス栓、器具栓を
閉めてください。

コンセント
抜かない

調べる

閉める

開ける

連絡する

禁止禁止火気禁止

ガスもれの音声警報と不完全燃焼を知らせる

（都市ガス警報ランプ〔赤ランプ〕と黄ランプの同時点灯）

　　．１１

１．ドアや窓を開けて換気してください。

火花などによる爆発または一酸化炭素中毒を起こす恐れがあります。
警報音が鳴っている間は、次のことは絶対にしないでください。

マッチやライターなど火気
は使用しないでください。

換気扇、電灯、蛍光灯その
他の電気製品のスイッチを
入れたり切ったりしないで
ください。

警報器のプラグをコンセン
トから抜かないでください。
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●次の処置をしてください。

外から開ける 閉める 閉める
ガスメーター

閉める

３．警報音が鳴りやんでから
部屋に入り、ガス栓、器
具栓を閉めるなどの処置
をしてください。

２．ガスメーター近くのメー
ターガス栓を閉めてくだ
さい。

■部屋にいなかった場合で、室内で警報音が鳴っているのに気づいた場合

　危険

■ガスが規定のガス濃度以下になった場合

●ガスが規定のガス濃度以下になると、警報音が鳴りやみ、赤と黄ランプが消灯し、
緑ランプのみの点灯となります。

１．部屋に入らず、室外から
ドアや窓を開けられる場
合は、開け放して換気し
てください。

●もれたガスの濃度が濃くなっている場合または、一酸化炭素濃度が濃くなってい
る場合が考えられますので、すぐには部屋に入らず、外からドアや窓を開ける、
メーターガス栓を閉めるなどし、警報音が鳴りやんでから部屋に入り、ガス栓、
器具栓を閉めるなどの処置をしてください。
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　注意

お　　願　　い

プラグを抜く

●お手入れをされる場合は、布に水ま
たは石けん水を浸し、よく絞ってか
らよごれをふき取ってください。

禁止

禁止

よく絞ってからふく

水または石けん水

よく絞る

●警報器の表面および取付け部付近の
壁面がよごれたりしてお手入れをさ
れる場合は、電源プラグをコンセン
トから必ず抜き取ってください。

●お手入れのとき、警報器の内部に水
が浸入しないように注意してくださ
い。

●警報器のお手入れには中性洗剤、塩
素系漂白剤、ベンジン、シンナーお
よびアルコールは使わないでくださ
い。

　中性洗剤等を使ったときは、警報器
本体の表面に傷がついたり、しばら
く都市ガス警報ランプ（赤ランプ）
が点滅したり、警報音が鳴りやまな
いことがあります。

　　．警報器のお手入れ方法１２
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お　願　い

　　．アフターサービス１３

●この警報器は、５年間の無償保証付です。ただし、保証書裏面記載の保証の適用除
外の項目に該当する場合はこの限りではありません。保証書をご参照ください。

●この警報器の有効期間は、お取付け後５年間です。
　有効期間とは警報器の性能を保証できる期間であり、５年を経過したものは、規定
の警報ガス濃度で警報しないなど誤作動の恐れがありますので、ぜひ新しい警報
器とお取替えください。

　※有効期間を経過した警報器は、ガス事業者が引き取って適切に処理いたします。
ガス事業者にお渡しください。

　※お買い上げいただいた警報器の場合は、お客様にてお住まいの市町村の廃棄物
処理方法にしたがって廃棄してください。

●保証書に取付け年月日および販売店名の記入のないものは無効となることがあり
ますので、お取付け時にご確認ください。

●保証書は大切に保管してください。

●アフターサービスについて、ご不明の点がありましたら、ガス事業者または、最
寄りの矢崎エナジーシステム株式会社にお問合せください。

●警報器の有効期間を過ぎたときは、ガス事業者にご連絡ください。

●作動点検をご希望の場合には、有償にて点検いたします。

●転居する場合は、お買い求めのガス事業者に連絡し、警報器の扱いについてご確
認ください。
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半導体式

（自動復帰式）

成音（自動復帰式）

低濃度　黄ランプ点滅

判断し、音声合

の１／４以下

一酸化炭素
不完全燃焼排気ガス中の

高濃度　一酸化炭素濃度

低濃度　一酸化炭素濃度

５５０ppm以下
接触燃焼式

（自動復帰式）
音声合成音

ガ
ス
も
れ
・
不
完
全
燃
焼
警
報
機
能

仕　　　　様項　　目

検 知 方 式

警 報 方 式

警 報 ガ ス 濃 度

対 象 ガ ス

（予備コンセントに接続できる電気製品は１４９０W以下）
予備コンセント付プラグ
長さ　２．５m　（約２．２mはケース背面に巻取可能）

AC　１００V　５０／６０Hz

６０秒以内 高濃度　５分以内
監視時　DC　６V　電源OFF時　０V　故障時　０V
警報時　DC　１２V
７０dB以上／m

通電初期警報防止用約１分間タイマー付

警報時　DC　１８V

ケ ー ス 材 質

外 部 出 力 信 号

付 属 品

電 源 コ ー ド

寸 法 ・ 質 量
使 用 温 度 範 囲
付 属 回 路
消 費 電 力
電 源
警 報 音 量

応 答 速 度

共

通

仕

様

＊マイコンメーターと接続して使用する場合は、警報器アダプターが必要になります。

　その範囲を爆発限界といって、最高濃度を爆発上限界、最低濃度を爆発下限界とい
★爆発は空気とガスの混合割合が一定範囲で起こる可能性があります。

います。

（自動復帰式）

高濃度　黄ランプ点灯し
音声合成音

約５分後危険と

低濃度　★爆発下限界濃度

低濃度　赤ランプ点滅

高濃度　爆発下限界濃度

高濃度　赤ランプ点灯

音声合成音は音声確認ボタンにより
音声とブザーの選択ができる

音声合成音は音声確認ボタンにより
音声とブザーの選択ができる

取扱説明書（保証書）、取付け木ネジ１６㎜（２本）

の約１／１００以上

都市ガス
　空気より軽い１２A・１３Aガス用

　　．仕様１４

０℃～＋５０℃　（結露しないこと）

５０～３００ppm

低濃度　１０分以内

監視時　約２．０W　警報時　約２．３W

１２５　×　８５　×　５１　㎜　約２９５g

ABS樹脂　（自己消火性）
コード振れ止め（３個）、コード振れ止め用木ネジ１０㎜（３本）
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　警告

必ず行う

必ず行う

■施工される方へのお願い

ご使用になる皆様へ

必ず行う

作動点検をしてください。
した場合は、外部装置の取扱説明書、設置工事説明書に基づいて
なお、作動不良の場合は交換してください。また外部装置と接続

２．　工事終了後に、取扱説明書に従って、作動点検を行ってください。

お読みになり、指定された工事を行ってください。

３．　工事終了後に取扱説明書に従って、次の事項をお客様に説明して
ください。

　　　警報時のとるべき措置（２）

１．　お客様にこの警報器を安全に正しくご使用いただくために、取扱説明書をよく

　　（３）　警報器に異常が発生した場合の措置　（緑ランプ点滅が６０秒以上継続した場合）

　　（１）　警報器の内容の説明　（警報ランプ点灯と音声合成音）

都市ガスと不完全燃焼（CO）の同時警報
　　①　都市ガス警報 ②　不完全燃焼（CO）警報
　　③　 ④　故障表示
　　⑤　音声確認ボタンの操作

　　①　都市ガス警報時　（部屋にいなかった場合を含む）
　　②　不完全燃焼（CO）警報時　（部屋にいなかった場合を含む）

施工される方および警報器を

　　③　都市ガスと不完全燃焼（CO）の同時警報時　（部屋にいなかった場合を含む）
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　注意

確認するとともに、設置場所の選定についてはお客様とよく相談して決めてくだ
さい。

必ず行う

必ず行う

■警報器の確認

●警報器を設置する前に、警報器の種類、型式等が指定を受けたものであることを

必ず行う２．　本体、電源コード等に異常のないことを確認してください。

１．　取付ける警報器が使用するガスと合っているか確認してください。

　　．設置前のご注意１５

３．　警報器には、落下等の強い衝撃を与えないように、取扱いには注意してください。

４．　有効期限を本体底面の有効期限シールに記入してください。

　本警報器は空気より軽いガス１２A・１３Aガス用です。
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　注意
必ず行う

6.　換気口等の空気の吹き出し口から1.5m以内には取付けないでください。

4.　天井面に接近して取付けると、天井面が黒ずむ場合があるので、警
報器の底面から天井面までの距離が20㎝以上～30㎝以内になるよう
に取付けてください。

5.　アルコール等で警報することがあるので、レンジフード内やレンジ
フード本体には取付けないでください。

必ず行う

必ず行う

必ず行う

禁止

禁止

●取付け位置を決めるときには、次のことをよく確認してください。

床面積は概ね３０㎡以下　（部屋が正方形なら対角線は約７．７m以下）

いる場所と同一の室内に設置してください。

の確認しやすい位置、容易に点検できる場所へ取付けてください。

距離8m以内、天井面から30㎝以内としてください。

1.　都市ガス、不完全燃焼(CO)を検知しようとするガス機器を設置して

2.　都市ガスや不完全燃焼(CO)ガスが滞留しやすい位置で、電源ランプ

3.　都市ガス、不完全燃焼(CO)を検知しようとするガス機器（一定位置
に固定しないで使用されるガス機器の場合は、ガス栓）から水平

※取付けおよび取付け位置の移動はガス事業者におまかせください。

　　．取付け位置の確認１６

たれ壁
60cm以上
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　注意

禁止

禁止
禁止

禁止
禁止

禁止

次のような取付け方をされていますと、警報の遅れや誤報、
故障などの原因になることがあります。

●使用時しか電源を入れないところ　(ビ
ルなどの給湯室で、夜間電源を切ると
ころ)

警報が遅れたり
検知できないこ
とがあります。

屋外用ではありません。

●カーテンウォールなどで仕切られると
ころ

●浴室内や水のかかる場所や水滴のつく
ところ

●屋外

感電や電気的
故障の原因に
なります。

警報が遅れます。

センサ寿命が短
くなったり、誤
報の原因になり
ます。

警報器として
の機能を果た
しません。誤
動作の原因に
なります。

ころ

センサ故障の原因
になります。

警報器としての
機能を果たしま
せん。

●振動、衝撃の激しいところ

禁止 禁止

●燃焼器具などの排気、湯気、油煙など

●温度が0℃～＋50℃の範囲をこえると

および調理用アルコール蒸気が直接か
かるところ

たれ壁、はり等

●60㎝以上のたれ壁で区切られているところ

●換気扇、給気口、ドア付近など風通しのよいところ、
すきま風の入るところ

●エアコン等の吹き出し口の近く

●30㎝以上（警報器含）のたれ壁などの下

30cm以上

60cm以上

警報器
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お　願　い

　注意
　警報器の取付け時には、警報器を落とさないよう注意してください。（４）

センサの断線等で正常に作動しないおそれがあります。

2.　取付位置の確認

3.　警報器の取付け
　木ネジを壁面の途中までネジ込みます。（１）

　木ネジを締め付け、警報器を固定します。（３）

※　音声メッセージ確認機能

1. 付属品の確認
部品イラストや写真、図などを用いて、付
属品名、個数、用途などを確認すること。

　取付位置の壁面の材質、強度を確認し、（１）
土壁、強度の弱い合板等には取付けない
こと。

　壁がコンクリートの場合は、振動ドリル（２）
でドリリングのうえ、カールプラグ(市販

　電源コードをコンセントまでの長さに合（２）

に引っ掛けます。

※　警報音は、音声またはブザーの選択ができます。

木ネジ
長さ16mm(警報器取付け用)

コード振れ止め

(1本は予備) 長さ10mm(コード振れ止め用)

フック

警報器が傾く場合
コード振れ止めを使う

コード振れ止め用木ネジ(長さ10mm)

木ネジ

木ネジ(長さ16mm) フックに引っ掛けてから
木ネジで締める

■付属品

(ブザー設定した場合でも、停電等で電源がOFFすると音声警報に戻ります)
(初期設定は音声になっています)
発声します)

(注)音声確認ボタンを過大な力で押さないでください、破損する場合があります。

音声確認
ボタン穴

(5秒以下の場合では、音声メッセージを

警報器下面の音声確認ボタン穴より、ボー
ルペン又は細長いドライバー等で音声

替ります。
確認ボタンを連続して5秒以上押すと切

品)を打ち込み、木ネジを使用すること。

せて取り出し、警報器のフックを木ネジ

　　．取付方法１７

音声確認ボタンを2～3秒間押した後離すと、警報時のランプ表示、および警
報音を発声し音声メッセージ確認ができます。
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お　願　い

　注意

上を引っ掛けてから下の突起を押し込む

取付板の上の引っ掛け部を、警報器背面に
引っ掛けた後、取付板下の固定凸部に警報
器を押し付けるようにして食い込ませ固定
します。

警報器が確実に固定されているか
どうかを確認してください。

4.　配線方法

更新取付け等、従来の取付板に取付ける場合

　電気設備技術基準および内線規定により（１）
電源コードは、ステップルや釘等で固定
しないでください。

　電線の上に重いものを置かないでくださ（２）
い。

■電気設備技術基準および内線規定によ
り、電源コードはステップルや釘等で
固定できません。

禁止

　外部装置との接続方法（５）

　電源コードは、付属のコード振れ（３）
止めで固定すること。なお、コー

い。

　電源コードは、コンセントまでの（４）
長さにあわせて取出し、電源コー
ド固定部に固定してください。

　外部装置と接続する場合は、外部装置の取扱説明書ならびに設置工事説明書
に従って工事を実施してください。

●　電源コードは付属のコード振れ止めで
固定してください。

コード振れ止めが接着だけでは付
かない場合、木ネジで止めること。

ド振れ止めが接着だけでは付かな
い場合は、木ネジで止めてくださ
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に差し込みます。電源ランプ（緑）が

（約１分後に赤ランプが点滅している
場合がありますが、しばらくすると消
灯します。）

必ず行う

緑点滅 黄消灯 赤消灯

先端部分は熱くなるのでヤケドに注意

点検ガス採取器採取管

ガス採取器
炎の高さは
５cm程度に

ガスの吹き出し口に
押し当てる

電源を入れる 約１分後

（監視状態）

緑点灯

最寄りのガス事業者にご連絡ください。

点滅し、約１分後に点滅から点灯にか

1.　ガス警報器の電源プラグをコンセント

わり、警報器が監視状態に入ります。

お　願　い

禁止

○都市ガス警報点検の場合

　　．作動点検１８

都市ガス警報点検の場合

調節（※）

※警報器が異常になると、緑ランプが速い周期の点滅になります。

●都市ガス警報、不完全燃焼(CO)警報機能の作動点検時には、ガス採取器（別売品）とガ
スコンロなど検知対象ガスの炎からガスを採取できるものを用意してください。

従来のアルコールを主成分とした点検ガス及びライター式の点検ガスは使用し
ないでください。センサ異常又は鳴り止み期間が長くなる可能性があります。

2.　周囲に引火物などが無いことを確認し
てからガスコンロを点火し、炎の高さ
を５㎝程度に調整します。炎が小さい
と点検ガスを採取しにくくなります。

　※ガスコンロの種類により、炎の高さを
５㎝に調節できない（５㎝未満になっ
てしまう）場合は、コンロの火力を最
大にしてください。

●都市ガス警報の点検方法
　　　（１）ガス採取器の容器部分を指で十分

圧縮して、ガス採取管の先端を炎
芯部（炎の根本部分）のガス吹き
出し口に押し当てます。

　　　（２）容器の圧縮をゆっくりと（約３秒
程度）緩め、炎の中からガス成分
を吸引します。(長時間加熱しますと、
ガス採取器が破損する場合があり
ます）点検ガスの採取が終わりま
したら速やかにガス採取器をガス
コンロの炎から離して、ガスコン
ロの炎を消してください。

●この警報器は作動点検をスムーズに行うため、監視状態に移行後3分間（電源供給後4分間）に限り、
採取ガスに対して反応しやすい状態が保持されます。必ずその間に作動点検を行ってください。
　上記時間を過ぎると、採取ガスに対して反応しやすい状態は解除されます。その場合は電源プラグ
を一度抜き、再度コンセントに差し込み直してから行ってください。
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　警告

禁止

採取したガスは作動点検以外には使用
しないでください。

　注意 くなっています。やけ
どをしないよう、ご注
意ください。

黄ランプ

ゆっくりガスを注入

点検口（ガス検知部）

緑点灯

緑点灯

黄消灯 赤点灯

黄消灯
赤点滅

れていま
ガスがも
ピッピッ
ピッピッ

せんか

　ガス採取管の先端部分の温度が下が（３）
るまで、約２５秒程度待ちます。

　（ガス採取管の先端部分は熱くなって
おり、冷まさずに警報器に押しあて
て点検すると、警報器のケースを溶
かしたり、傷がついたりします。必
ず約２５秒間以上冷ましてから点検し
てください。）

　ガス採取器の先端を警報器の点検口（４）
にしっかり押しあてて、容器を圧縮
し、採取したガスをゆっくり（約３
秒程度）注入します。

ありますが、正常ですので作業を続けて
※点検作業中、黄ランプが点滅することが

ください。

　
(音声合成音)

低濃度警報

高濃度警報
３．　ガスが規定のガス濃度以下になると、赤
ランプは消灯します。

炎から出した直後の採
取管の先端は非常に熱　ガスを注入してから次のように警報（５）

することを確認してください。
　・ガス濃度が低ければ、赤ランプが

点滅（緑ランプは点灯）します。
　　（低濃度の注意報）
　・ガス濃度が高ければ、赤ランプが

点灯（緑ランプは点灯）し、警報
音（ピッピッピッピッ　ガスがも
れていませんか）が鳴ります。

　　（高濃度の警報）
　※音声確認ボタンによりブザー設定

にした場合（ピッピッピッピッ）
のみの警報が鳴ります。

　　もし、上記の作業を行い、監視状
態から約１分たっても上記の警報
がない場合は、もう一度同様の手
順でガスを注入してください。
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○不完全燃焼(CO)警報点検の場合

(監視状態)

不完全燃焼警報点検の場合

炎の高さの
真ん中の位置で採取

てください。

ガス採取管の先端

黄色になる程度にし

炎の高さは
５㎝程度に調節

内炎部（青白色）

ガス採取器

緑点滅

電源を入れる

赤消灯

約1分後

黄消灯

緑点灯

５～１０㎜の部分が赤

●注意

１．電源コードのプラグを抜いて、電源
をOFFにし、再度コンセントに差し
込んでください。緑ランプが点滅し
ていることを確認してください。

　ガス採取管の先端部分の温度が下（４）
がるまで（約２５秒程度）待ちます。

　（ガス採取管の先端部分は熱くな
っており、冷まさずに警報器に押し
あてて点検すると、警報器のケー
スを溶かしたり、傷がついたりし
ます。必ず約２５秒間以上冷まして
から点検してください。）

　ガス採取器の容器部分を指で十分（２）
圧縮して、ガス採取管の先端を炎
の高さの真ん中の位置へ持ってい
きます。炎の中へは、ガス採取管
の先端５～１０㎜の部分が赤黄色にな
る程度にしてください。

　容器の圧縮（３） をゆっくり（約３秒程度）
緩め、炎の中からガス成分を吸引
します。（長時間加熱しますと、ガ
ス採取器が破損する場合がありま
す）点検ガスの採取が終わりまし
たら、速やかにガス採取器をガス
コンロの炎から離して、ガスコン
ロの炎を消してください。

都市ガス警報点検時の採取位置とは
違います。

炎の中に入れるのは、

※ガスコンロの種類により、炎の高
さを５㎝に調節できない（５㎝未
満になってしまう）場合は、コン
ロの火力を最大にしてください。

（※）

　ガスコンロを点火し、炎の高さを（１）
５㎝程度に調整します。炎が小さ
いと点検ガスを採取しにくくなり
ます。

２．ガス採取器（別売品）とガスコンロ
など検知対象ガスの炎からガスを採
取できるものを用意します。
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　警告

禁止

採取したガスは作動点検以外には使用
しないでください。

　注意 くなっています。やけ
どをしないよう、ご注
意ください。

黄ランプ

ゆっくりガスを注入

点検口（ガス検知部）

３．ガスが規定のガス濃度以下になると、
黄ランプは消灯します。

炎から出した直後の採
取管の先端は非常に熱

空気がよごれて
危険です　　窓を

ピッポッ
ピッポッ

ください
開けて換気して

（音声合成音）

赤消灯

緑点灯

赤消灯

黄点灯緑点灯

高濃度警報
（音声合成音）

空気がよごれて
危険です　　窓を
開けて換気して
ください

ピッポッ
ピッポッ

低濃度警報

黄点滅

　ガス採取管の先端を警報器のガス（５）
点検口にしっかり押しあてて、容
器を圧縮し、採取したガスをゆっ
くり（約３秒程度）注入します。

　ガスを注入してから約２０秒の間に（６）
次のように警報することを確認し
てください。

　・ガス濃度が低ければ、黄ランプ
が点滅（緑ランプは点灯）し、

　　警報音（「ピッポッピッポッ空気
がよごれて危険です　窓を開けて
換気してください」）が鳴ります。
（低濃度の警報）

　・ガス濃度が高ければ、黄ランプ
が点灯（緑ランプは点灯）し、
警報音（「ピッポッピッポッ　空気
がよごれて危険です　窓を開けて
換気してください」）が鳴ります。
（高濃度の警報）

　※音声確認ボタンによりブザー設
定にした場合（ピッポッピッポ
ッ）のみの警報が鳴ります。

　　もし、上記の作業を行っても上
記の警報がない場合は、もう一
度同様の手順でガスを注入して
ください。
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1

2

音声内容

　警報器下面の音声確認ボタン穴より、ボールペン又は細長いドライバー等で音声確（１）
認ボタンを連続して２～３秒間押した後離してください。

（注）音声確認ボタンを過大な力で押さないでください、破損する場合があります。

音声確認ボタン穴

ステップ

ピッピッピッピッ　ガスが漏れていま
せんか
●ブザー設定時は　ピッピッピッピッ
（連続）となります
ピッポッピッポッ　空気が汚れて危険
です　窓を開けて換気してください
●ブザー設定時は　ピッポッピッポッ
（連続）となります

ランプ

CO都市ガス

※　この機能は初期遅延中および監視中に行うことができます。

○音声確認ボタンによる警報ランプと警報音の確認

音声確認ボタンを一時的にONすることによって警報ランプと警報音の確認を行うこと
が出来ます。

　警報ランプと警報音の確認が始まります。（２）

　します。
●確認時は下記の順で警報ランプの表示、警報音声(ブザー設定時はブザー音)を発声

点滅

点滅

※　音声はそれぞれ1回ずつ発声します。
※　点検中は電源ランプ(緑)は点灯です。
※　各ステップは約8秒間で切替ります。

※　外部出力は監視状態です。
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灰（－）

白（＋）

コネクター

◯＋赤

◯－白
メーター
マイコン

警報器アダプター

③収納カバーのリード線引出部を切り取り、そこからリード線を引き出してください。

外部信号線収納カバー

①外部装置接続用リード線を外部信号線収納カバー
●マイコンメーターとの連動方法

有電圧出力ですので、外部装置と接続する
場合は注意してください。

リード線引き出し部

●外部装置と接続した場合は、外部装置の取扱説明書ならびに設置工事説明書に基づ
いて作動点検を実施してください。

●都市ガス、CO警報外部出力（コネクター）は

都市ガス、CO警報外部出力信号線（白・灰）
都市ガス警報器

■外部装置と接続した場合の注意点および点検方法

を外して引き出してください。

②外部装置と接続します。

④収納カバーはケースに確実に取付けてください。
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■お客様へのご説明内容

■お客様への周知事項

■施工される方へ

お　　願　　い
●お客様に次の事項をご説明のうえ、ご理解を得てください。

2.　警報器の有効期間を知らせる。(本体に表示)
3.　保証書を必ず読んで内容を理解した上で取扱うこと。
4.　警報器の移設禁止。(移設依頼の連絡先)
5.　警報器の分解禁止。
6.　引越時の措置。

必ず行う

・一般廃棄物として処理を行わないで、産業廃棄物として処理してください。

・決められた処理ルートがある場合は、それに従って処理してください。

本製品には含まれています。
一般廃棄物として焼却処理した場合、有害ガスが発生する恐れがある材料が

●有効期限を経過して交換した警報器の廃棄処理について－

1.　保証期間5年。

１．　警報点検結果の説明。
２．　取扱説明書を必ず読んでいただくことと、保証書・取扱説明書の保管のお願い。
３．　取扱説明書に基づく主要な機能の説明と確認。

　（２）不完全燃焼（CO）警報の内容（黄ランプ点滅・点灯、音声合成音の確認）と警報時

　（３）都市ガス、不完全燃焼（CO）の同時警報と警報時のとるべき措置の説明。

　予備コンセントの容量上限値について。（５）
　誤報が発生する場合。（６）
　（７）警報器に異常が発生した場合（緑ランプ点滅が６０秒以上継続した場合）と、とるべ

　のとるべき措置の説明。

　（都市ガス、不完全燃焼（CO）警報時）

　き措置の説明。

　き措置の説明。
　（１）都市ガス警報の内容（赤ランプ点滅・点灯、音声合成音の確認）と警報時のとるべ

　音声確認ボタンの操作。（８）

　部屋にいない場合に警報が鳴ったときのとるべき措置について。（４）
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お

客
様

お名前

電　話

ご住所
〒

（ ）

年 月 日

型式

保 証 書

製品名

販
売
店

住所・店名

電話

５ 年 間

（ ）

お取付け年月日より

お取付け年月日

製 造 番 号

保 証 期 間

（次ページもご覧ください。）

家庭用・業務用兼用

空気より軽い１２A・１３Aガス用

都市ガス・CO警報器

このたびは、都市ガス・CO警報器　　　　　　　　をお買上げ

いただき、まことにありがとうございます。

この保証書は、本製品の保証期間内において取扱説明書に基づ

いた正常な使用状態で異常、故障が発生した場合、本書記載内

容にて無償点検あるいは、無償取替えを行うことを、お約束す

るものです。

発売元
及び
製造元

発売元（本社）

製造元（天竜工場）
〒431-3393　静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地　TEL053-925-4111
（お問合わせ先）ガス機器事業部
〒431-3393　静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島23番地　TEL053-925-4511

YF-760MC

〒108-0075　東京都港区港南一丁目8番15号Wビル7F
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日お取替え予定日 年 月

保証規定

お願い

　　管してください。

　　非新しいものとお取替えください。

●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保

１．

２．

３．本書は日本国内のみにおいて有効です。
４．

①　本製品に異常が認められない場合。

表記の保証期間内に正常なご使用状態において、異常が認め
られた場合には、お申し出により無償点検あるいは、無償取

次のような場合には、保証期間内でも有償点検あるいは、有
替えをいたします。

償取替えとなります。

使用した場合の故障または損傷。

合。

なお、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限する

または損傷。

⑤　　お買上げ後分解や改造等をされた場合の故障または損傷。
⑥　　取付後の取付場所の移動、落下等による故障または損傷。

②　　取扱説明書に基づかないで使用し、故障または損傷した場

⑦　　水や煮こぼれ等の液体、または動植物による故障または損傷。

ものではありません。

⑧　　本保証書のご提示がない場合。

③　　火災・天災・異常電圧・異常温度等の不可抗力による破壊

　警報器は保安機器であり、お取付け後５年を過ぎたものは、是
●本警報器の保証期間はお取付け年月日より５年間です。

場合。

④　　取付位置が浴室・屋外・高温多湿等著しく不適当な場所で

⑨　　本書の所定事項の未記入、あるいは語句を書き換えられた



022(284)9114[東　　　北]　仙　台

　なお、当社ホームページにおいてもご案内申し上げております。
　または最寄りのお客様ご相談窓口にご相談ください。

※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

※機器に異常がある場合は、ご自分で修理なさらずにガス事業者、

静　岡

埼　玉

[九　　　州]　福　岡

[中　　　部]　名古屋

[関　　　東]　東　京

092(411)4834

06(6458)8185
054(283)1151

[北　海　道]　札　幌

お客様ご相談窓口

011(852)2914

[関　　　西]　大　阪

[四　　　国]　高　松 087(833)3335
[中　　　国]　広　島 082(568)7802

053(925)4511ガ ス 機 器 事 業 部

03(5782)2702

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

048(654)2071
052(769)1532

　　URL：https://www.yazaki-group.com
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